
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

175 GX-B1495/20-3-23651~23665 2023.3.27

本次共检高压
开关设备

15台，15台高
压开关设备所
检项目合格。

176 GX-B1495/20-3-23666~23670 2023.3.27

本次共检高压
开关设备5台，
5台高压开关设
备所检项目合

格。



177 GX-B1495/20-3-23671~23686 2023.3.27

本次共检高压
开关设备

16台，16台高
压开关设备所
检项目合格。

178 GX-B1495/20-3-23687~23692 2023.3.27

本次共检高压
开关设备6台，
6台高压开关设
备所检项目合

格。



179 GX-B1495/20-3-23120～23129 2023.3.24

本次共检高压
开关设备

10台，10台高
压开关设备所
检项目合格。

180 GX-B1495/20-3-23130～23133 2023.3.24

本次共检高压
开关设备4台，
4台高压开关设
备所检项目合

格。



181 GX-B1495/20-3-23134～23140 2023.3.24

本次共检高压
开关设备7台，
7台高压开关设
备所检项目合

格。

182 GX-B1495/20-3-23141～23149 2023.3.24

本次共检高压
开关设备9台，
9台高压开关设
备所检项目合

格。



183 GX-B1495/20-3-23150～23156 2023.3.24

本次共检高压
开关设备7台，
7台高压开关设
备所检项目合

格。

184 GX-B1495/20-3-23157～23168 2023.3.24

本次共检高压
开关设备

12台，12台高
压开关设备所
检项目合格。



185 GX-B1495/20-3-23169～23179 2023.3.24

本次共检高压
开关设备

11台，11台高
压开关设备所
检项目合格。

186 GX-B1495/20-3-23180～23188 2023.3.24

本次共检高压
开关设备9台，
9台高压开关设
备所检项目合

格。



187 GX-B1495/20-3-23189～23196 2023.3.24

本次共检高压
开关设备8台，
8台高压开关设
备所检项目合

格。

188 GX-B1495/20-3-23197～23208 2023.3.24

本次共检高压
开关设备

12台，12台高
压开关设备所
检项目合格。



189 GX-B1495/20-3-23209～23219 2023.3.24

本次共检高压
开关设备

11台，11台高
压开关设备所
检项目合格。

190 GX-B1328/20-3-23044 2023.3.27 合格



191 GX-B1328/20-3-23045 2023.3.27 合格

192 GX-B1328/20-3-23046 2023.3.27 合格



193 GX-B1328/20-3-23047 2023.3.27 合格

194 GX-B1328/20-3-23048 2023.3.27 合格

195 GX-B1404/20-3-23017 2023.3.28 符合要求



196 GX-B1404/20-3-23018 2023.3.28 符合要求

197 GX-B1404/20-3-23019 2023.3.28 符合要求

198 GX-B1404/20-3-23020 2023.3.28 符合要求



199 GX-B1495/20-3-23506～23512 2023.3.27 所检项目合格

200 GX-B1495/20-3-23513～23533 2023.3.27 所检项目合格

201 GX-B1329/21-3-23018～23021 2023.3.27 所检项目合格



202 GX-B1329/21-3-23022～23033 2023.3.27 所检项目合格

203 GX-B1329/21-3-23034～23051 2023.3.27 所检项目合格

204 GX-B1336/22-3-23057～23066 2023.3.27 所检项目合格



205 GX-B1336/22-3-23067～23080 2023.3.27 所检项目合格

206 GX-B1495/20-3-23381～23388 2023.3.28

本次共检高压
开关设备8台，
8台高压开关设
备所检项目合

格。

207 GX-B1495/20-3-23389～23397 2023.3.28

本次共检高压
开关设备9台，
9台高压开关设
备所检项目合

格。



208 GX-B1495/20-3-23398～23405 2023.3.28

本次共检高压
开关设备8台，
8台高压开关设
备所检项目合

格。

209 GX-B1495/20-3-23406～23429 2023.3.28

本次共检高压
开关设备

24台，24台高
压开关设备所
检项目合格。

210 GX-B1495/20-3-23430～23449 2023.3.28

本次共检高压
开关设备

20台，20台高
压开关设备所
检项目合格。



211 GX-B1495/20-3-23450～23461 2023.3.28

本次共检高压
开关设备

12台，12台高
压开关设备所
检项目合格。

212 GX-B1495/20-3-23462～23478 2023.3.28

本次共检高压
开关设备

17台，17台高
压开关设备所
检项目合格。

213 GX-B1495/20-3-23480～23496 2023.3.28

本次共检高压
开关设备

17台，17台高
压开关设备所
检项目合格。



214 GX-B1495/20-3-23497～23505 2023.3.28

本次共检高压
开关设备9台，
9台高压开关设
备所检项目合

格。

215 GX-B1328/20-3-23090~23091 2023年3月28日

本次共检绝缘
手套2只，2只
绝缘手套合格
。本次共检绝
缘鞋2只，2只
绝缘鞋合格。

216 GX-B1336/22-3-23021～23032 2023年3月27日
本次共检母线
12段，12段所
检项目合格。



217 GX-B1336/22-3-23034～23035 2023年3月27日
本次共检母线2
段，2段所检项

目合格。

218 GX-B1336/22-3-23036～23040 2023年3月27日
本次共检母线5
段，5段所检项

目合格。

219 GX-B1329/21-3-23070～23082 2023年3月27日

本次共检氧化
锌避雷器

13组，13组所
检项目合格。



220 GX-B1329/21-3-23083～23093 2023年3月27日

本次共检氧化
锌避雷器

11组，11组所
检项目合格。

221 GX-B1321/20-3-23686～23697 2023年3月27日

本次共检电力
电缆12条，12
条电力电缆所
检项目合格。

222 GX-B1321/20-3-23698～23710 2023年3月27日

本次共检电力
电缆13条，13
条电力电缆所
检项目合格。



223 GX-B1321/20-3-23711～23725 2023年3月27日

本次共检电力
电缆15条，15
条电力电缆所
检项目合格。

224 GX-B1321/20-3-23726～23730 2023年3月27日

本次共检电力
电缆5条，5条
电力电缆所检
项目合格。

225 GX-B1321/20-3-23731～23740 2023年3月27日

本次共检电力
电缆10条，10
条电力电缆所
检项目合格。



226 GX-B1328/20-3-23092~23093 2023年3月28日

本次共检绝缘
手套2只，2只
绝缘手套合格
。本次共检绝
缘鞋2只，2只
绝缘鞋合格。

227 GX-B1328/20-3-23088 2023年3月27日

本次共检绝缘
手套4只，4只
绝缘手套合格

。

228 GX-B1328/20-3-23089 2023年3月27日
本次共检绝缘
鞋4只，4只绝
缘鞋合格。


