
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1328/20-5-23156 2023.10.7
本次共检绝缘手套

10只，10只绝缘手套合格
。

2 GX-B1328/20-5-23157 2023.10.7
本次共检绝缘鞋10只，10

只绝缘鞋合格。

3 GX-B1314/21-5-23013～23015 2023.10.7
本次共检干式电抗器
3台，3台干式电抗器所

检项目合格。



4 GX-B1321/20-5-23901 2023.10.7 所检项目合格。

5 GX-B1321/20-5-23898 2023/10/7 所检项目合格。

6 GX-B1359/21-5-23140 2023.10.7 所检项目合格。



7 GX-B1352/21-5-23315～23321 2023.10.7
本次共检矿用防爆低压
交流真空馈电开关7台,7

台所检项目合格。

8 GX-B1328/20-5-23154 2023/10/8
本次共检绝缘手套

46只，46只绝缘手套合格
。

9 GX-B1328/20-5-23155 2023/10/8
本次共检绝缘鞋46只，46

只绝缘鞋合格。


