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30 GX-B1559/22-P-25009 2025.3.6 所检项目合格。

31 GX-B1328/20-P-25021 2025.3.7 合格

32 GX-B1310/21-P-25001 2025.3.10 符合标准要求。



33 GX-B1310/21-P-25002 2025.3.10 符合标准要求。

34 GX-B1428/21-P-25002 2025.3.10 无缺陷迹痕显示。

35 GX-B1310/21-P-25003 2025.3.10 符合标准要求。



36 GX-B1310/21-P-25004 2025.3.10 符合标准要求。

37 GX-B1310/21-P-25005 2025.3.10 符合标准要求。

38 GX-B1310/21-P-25006 2025.3.10 符合标准要求。



39 GX-B1310/21-P-25007 2025.3.10 符合标准要求。

40 GX-B1310/21-P-25008 2025.3.10 符合标准要求。

41 GX-B1310/21-P-25009 2025.3.10 符合标准要求。



42 GX-B1310/21-P-25010 2025.3.10 符合标准要求。

43 GX-B1310/21-P-25011 2025.3.10 符合标准要求。

44 GX-B1310/21-P-25012 2025.3.10 符合标准要求。



45 GX-B1310/21-P-25013 2025.3.10 符合标准要求。

46 GX-B1428/21-P-25001 2025.3.10 无缺陷迹痕显示。

47 GX-B1559/22-P-25006 2025.3.7 所检项目合格。



48 GX-B1559/22-P-25007 2025.3.7 所检项目合格。

49 GX-B1559/22-P-25008 2025.3.7 所检项目合格。

50 GX-B1321/20-P-25096-25109 2025.3.11
本次共检电力电缆14
条，14条电力电缆所

检项目合格。



51 GX-B1321/20-P-25082-25095 2025.3.11
本次共检电力电缆14
条，14条电力电缆所

检项目合格。

52 GX-B1328/20-P-25015 2025.3.12
本次共检绝缘手套8
只，8只绝缘手套合

格。

53 GX-B1328/20-P-25016 2025.3.12
本次共检绝缘鞋

8只，8只绝缘鞋合格
。



54 GX-B1328/20-P-25017 2025.3.12 所检项目合格。

55 GX-B1312/20-P-25043-25044 2025.3.12
本次共检电力变压

器2台，2台电力变压
器所检项目合格。

56 GX-B1495/20-P-25293-25294 2025.3.13

本次共检高压开关
设备2台，2台高压开
关设备所检项目合

格。



57 GX-B1312/20-P-25040-25042 2025.3.12
本次共检电力变压

器3台，3台电力变压
器所检项目合格。

58 GX-B1495/20-P-25320-25331 2025.3.13

本次共检高压开关
设备12台，12台高压
开关设备所检项目

合格。

59 GX-B1559/22-P-25010 2025.3.13 所检项目合格。


